继电器线圈浪涌电压抑制 

 

继电器线圈在注入能量以后，在开关断开的一瞬间，会产生一个巨大的直流浪涌电压，这个电压在高边开关的时候是负电压，在低边开关的时候是正电压。如图所示：
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线圈的抑制措施的成功取决于对继电器工作影响有多大，不当或过度抑制可能导致继电器释放时间过长，触点断开变慢，触点反弹加剧。这些条件都将增加负载关段时触点拉弧，这将显著减少继电器寿命。 最广泛使用的抑制方法是利用齐纳二极管和双齐纳管组合，下面介绍一下各种方法的利弊和实测波形。
参考了TYCO的设计指南，整理了以下的表格：
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参考一下实际测试波形，大致如下：
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未抑制波形出现了，比较恐怖
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